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Câblage boîtier de raccordement BRM OUVRADAS RF 
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Câblage avec CMSI (Télécommandé) 

+1 -2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Alimentation

230 VAC

Barrette de connexion

12 pôles repérés
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24-48 VCC          230 VAC
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Câblage avec DAD (Autocommandé) 

Barrette de connexion

12 pôles repérés

Vue du boîtier

avec entrées

des câbles

24 VCC             230 VAC

Boîtier de Commande

TFE1 FTE2

Alimentation

24 V CC

+1 -2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Alimentation

230 VAC

 

Télécommande 24V

DAD

+1 -2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2

1

+ -

FTE2

Alimentation

230 VAC

Boîtier de

Commande 24V

OUVRADAS

Via

Onduleur et Boîtier

de Commande

FTE1

DAS

 

 


